СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 13.00 14 мая 2021 г.

	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО Завод «ЭЛТЕХ»

г. Екатеринбург
ИНН 6671047311
	АО НПП «Козырев»
г. Челябинск
ИНН 7448225730
	ООО «Завод преобразователей ТВЧ» 

г. Екатеринбург

ИНН 6678025290

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	5 287 500,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ, но не позднее 6 месяцев мс момента отгрузки, если подписание акта задерживается по причинам, за которые несет ответственность заказчик.
	3 250 000,00 руб. без НДС

Предоплата 70%, по факту изготовления перед отгрузкой 20%, окончательный расчет после проведенияф ПНР и подписания атов выполненных работ.
	3 316 666,66 руб. без НДС
Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	3 месяца
	2 месяца без учета монтажа и ПНР
	2,5 месяца с правом досрочного исполнения.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	36 месяцев
	
	36 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку тиристорного преобразователя частоты в комплекте с силовым трансформатором и БК, выполнение монтажных и пусконаладочных работ на открытой индукционной сталеплавильной печи № 39 электросталеплавильного цеха № 3.

Исходные данные:

- открытая индукционная печь (ОИП) № 39 предназначена для выплавки сталей и сплавов

- тип печи – ОКБ-281

- ёмкость печи - 1,2тн

- рабочая температура – 16000 С

- режим работы - круглосуточный

- частота источника питания - 1кГц

- напряжение на индукторе - 2кВ

- напряжение генератора – 1,6кВ

- конденсаторная батарея (КБ) состоит из конденсаторов ЭСПВ-1-1,0 У3 в количестве 31шт

- соединение конденсаторов – последовательно-параллельное

Существующее положение:

-источником питания ОИП № 39 является преобразователь повышенной частоты вертикальный ППЧВ-500-1,0-6000 УХЛ4.

- питающий кабель напряжением 6кВ подключен непосредственно к выводам ППЧВ (без коммутационных аппаратов, ячеек).

- сети 0,4кВ не предусматривают подключение ТПЧ.

Объём поставок:

- ТПЧ;

- силовой трансформатор;

- блок конденсаторов;

- пульт дистанционного управления (органы управления, индикации показывающие приборы указать в коммерческом предложении);

- регистратор «ЭКОГРАФ» (АО «Челябинский завод Теплоприбор» тип указать в коммерческом предложении.)

- необходимый комплект ЗИП.

В рабочей документации предусмотреть:

- расчёт необходимой мощности ТПЧ;

- расчёт мощности силового трансформатора;

- расчёт необходимой ёмкости и мощности конденсаторной батареи.

- необходимость, либо отсутствие, изменений в конструкции или схеме подключений секций индуктора.

- вывод сигналов на регистратор сигналов (мощность, ток, напряжение на нагрузке сигналами 4-20 мА), состояние ТПЧ (включено/отключено с помощью двух отдельно установленных реле)

- тип и сечение кабельной продукции от ТПЧ до КБ (БК), печи;

- пульт дистанционного управления (ПДУ). Функции ПДУ согласовать с Заказчиком;

- рассмотреть возможность охлаждения ТПЧ водой со следующими показателями – взвешенные вещества – 5,2±0,9мг/дм3, сухой остаток - 53±5мг/дм3, ион-аммония - 0,24±0,10мг/дм3, нитрит-ион – менее 0,02мг/дм3.

При монтаже электрооборудования и выполнении пусконаладочных работ предусмотреть:

- поставку, монтаж и подключение вновь проектируемого  электрооборудования, определенного проектной документацией и согласованного с Заказчиком по времени исполнения работ.

- проведение пусконаладочных работ.

- передачу исполнительной документации Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе в 2 экз. 

 - передачу Заказчику исходных, настроечных и рабочих  программ управления приводами и контроллерами с открытыми ключами доступа  в бумажном виде в 4 экз.  и на электронном носителе в 2 экз.

Документация:
- комплект рабочей и исполнительной документации

- акты и протоколы монтажных и пусконаладочных работ  

-руководство по эксплуатации, настройке, обслуживанию поставляемого оборудования.

 -паспорта на поставляемое оборудование (документация заводов-изготовителей)
В заявках на участие необходимо дать подробное описание технических характеристик ТПЧ, комплектность ЗИП, функции ПДУ.



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- оборудование и материалы должны иметь декларации о соответствии

- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца

- подрядчик должен быть членом СРО по соответствующим настоящей информационной карте видам работ

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ

- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно НТД

- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений.




